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Patio Coberto
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Projecéo dos reservatdrios

inferior e superior cap. 5.000 L/res
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LEGENDA

INTERRUPTOR SIMPLES

INTERRUPTOR DUAS SECOES

INTERRUPTOR TRES SECOES

TOMADA ALTA (1,20m)

TOMADA ALTA ATERRADA (1,20m)

ESPERA PARA CHUVEIRO

TOMADA MEDIA

TOMADA MEDIA ATERRADA

ESPERA PARA TORNEIRA ELETRICA

TOMADA 3 POLOS P/ AR CONDICIONADO

TOMADA TRIFASICA P/ MOTO BOMBA

LUZ DE EMERGENCIA

PONTO DE LUZ INCANDESCENTE NO TETO (60W)

PONTO DE LUZ INCANDESCENTE NA PAREDE (60W)

PONTO DE LUZ INCANDESCENTE NA PAREDE
COMANDO POR FOTOCELULA (60W)

PONTO DE LUZ FLUORESCENTE NO TETO (2x32W)

CENTRO DE DISTRIBUICAO
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FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA

ELETRODUTO NO TETO

ELETRODUTO NA PAREDE

VENTILADOR DE TETO

3

CONSIDERANDO QUE O PROJETO AINDA ATENDE A REALIDADE ATUAL DA ESCOLA
NECESSITANDO APENAS DOS INCREMENTOS DE PONTOS SUGERIDOS NO PROJETO

COMPLEMENTAR. ASSIM SENDO, PROPOMOS A REMOCAO DE TODA A FIACAO EXISTENTE COM
POSTERIOR REEXECUCAO DESSE MESMO PROJETO, OBEDECENDO-SE FIELMENTE O
ESTABELECIDO PELO PROJETISTA, OBSERVANDO-SE A ADEQUACAO SUGERIDA NO PROJETO
COMPLEMENTAR, COM RESPEITO AO PADRAO DE ENTRADA.
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.— PLANTA BAIXA
1:
REVISAO DATA RESPONSAVEL OBSERVACAO
CD1 CD 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
. LAMPADAS TOMADAS | BOMBA | AR COND.| CHUVEIRO| TORNEIRA|CARGA | FIO |DISJ. EQUILIBRIO DE FASES DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA
32W | 60W | 100W | 100W | 600W 2cv 2cv 5400W 3500W (W) (mm2) | (A)
A 20 - - - - - - - - 640 15 | 10 CIRCUITO | g
B 16 01 - 12 - - - - - 1.644 25 | 20 A
C 48 05 - - - - - - - 1.836 2.5 20 B
D - ; - 20 ; ; ; ; - 2000 | 25 | 20 c EMEI JACEMA PRESTES
E 20 02 - - - - - - - 760 15 | 10 D
F - - - 07 - - - - - 700 25 | 15 E
G - - - - - - - 01 - 5.400 40 | 30 F - N
i - - - - - - - o1 - 5400 | 40 | 30 G SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAGAO
| - - - - - - - 01 - 5.400 40 | 30 H
J : - : - ; ; ; 01 - 5400 | 40 | 30 | PROJETO:
K - - - - - - - 01 - 5.400 4.0 30 J
L - - - - - - - - 01 3.500 4.0 20 K
M - - - - - - - - 01 3500 | 40 |20 L WU , “ & .
N . - . B - 01 - - B 1.472 25 |3x15 M Projeto Arquiteténico: Angela C. Bosenbecker
B B B B B B B CAU - A31414-5
o 18 01 636 1.5 10 N RUA GEN. TELLES, 357
P - - - 18 - - - - - 1.800 2.5 20 (0] nmrmw;m .w_www mOmw 96010-310
FONE: - 1 ~ . ~
Q - - - - - - 01 - - 1.472 25 |20 P e-mail: angela.bosenbecker@gmail.com Coordenacdo do Projeto: Angela C. Bosenbecker
R 24 06 - - - - - - - 1.128 1.5 10 Q CAU - A31414-5
S - - - 10 03 - - - - 2.800 2.5 30 R
T - - - 04 02 - - - - 1.600 25 | 20 S
U R - R R - - - 01 R 5.400 40 | 30 T PROJETO: PRANCHA:
TOTAL | 142 | 15 - 69 05 01 01 06 02  |57.888W | 25.0 |3x90 U PROJETO ELETRICO

ENDERECO:
Av. Pery Ribas, 553

PE-

CONTEUDO:
Planta Baixa TERREO - QUADRO DE CARGAS

LOCAL E DATA: ESCALA:
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Pelotas, maio de 2014.




