Quadro de Cargas (QD1)

/MGO /OOQ

Circuito Descrigéo Esquema | Método \Y Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In'" |Segéo | Ic Disj | dV parc | dV total
de inst. (V) 1247 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm2) | (A) (A) (%) (%)
1 TUEs- condicionador de ar F+N+T B1 220V 1 1386 1247 R 1247 1.00 | 0.57 | 11.0 25| 24.0| 10.0 0.42 1.33
2 TUEs- condicionador de ar F+N+T B1 220V 1 1386 1247 R 1247 1.00 | 0.57 | 11.0 25| 240 10.0 0.63 1.54 _|®©®3Qm
3 TUEs- condicionador de ar F+N+T B1 220V 1 1386 1247 R 1247 1.00 | 0.57 | 11.0 25| 24.0| 10.0 0.88 1.79
4 TUEs- conducionador de ar F+N+T B1 220V 1 1386 1247 R 1247 1.00 | 0.57 | 11.0 25| 240 10.0 1.06 1.97 : . . x .
C d d bl 1,50m d
5 | TUEs- condicionador de ar FN+T B1 220V 1 1386 1247 | R 1247 100 | 057 | 11.0| 25| 240 100  1.32 223 aixa de medigao sobrepor a 1,50m do piso
6 TUEs- condicionador de ar F+N+T B1 220V 1 1386 1247 R 1247 1.00 | 0.57 | 11.0 25| 24.0| 10.0 1.59 2.50
TOTAL 6 10603 9543 | R+S 9543 0 0 @ Caixa de passagem de sobrepor no teto
120x120x75
Quadro de Omﬁ@mm AO_UMV S Quadro de distribuigéo - embutir a 1,50m do piso
Circuito Descrigéo Esquema | Método \Y Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' | Secao | Ic Disj | dV parc | dV total
de inst. V) 814 | 1247 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm2) | (A) (A) (%) (%) ARC12000
1 TUEs- oo:eomo:maoq de ar F+N+T B1 220V 1 1386 1247 R 1247 1.00| 1.00| 6.3 25| 240 10.0 0.58 1.65 ' 1 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso
2 TUEs- condicionador de ar F+N+T B1 220V 1 904 814 R 814 1.00| 1.00| 4.1 25| 240 10.0 0.13 1.20 1247
TOTAL 1 1 2290 2061 | R+S 2061 0 0
Alinhamento Predial
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Pelotas, maio de 2014.




